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Le Pompe di Calore nel Conto Termico:

di ammissibilita

Sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale

Edifici accatastati

COP minimo definito per tipologia
di impianto

Prestazione garantita dal

costruttore
Limiti emissivi per le pompe a gas

Obbligo di

sistemi di

installazione di

modulazione sui corpi

scaldanti

requisiti

Tipo di pompa di calore

. L Ambiente esterno [°C] Ambiente interno [°C] COP
Ambiente esterno/interno
aria/aria Bulbo secco all’entrata : 7 Bulbo secco all’entrata: 20 39
A Bulbo umido all’entrata : 6 Bulbo umido all’entrata: 15 ’
aria/acqua . - .
atlvacqua Bulbo secco all’entrata : 7 Temperatura entrata: 30
potenza termica utile Bulbo umido all’entrata : 6 Temperatura uscita: 35 41
riscaldamento < 35 kW o peraturg o
aria/acqua . - .
atlvacqua Bulbo secco all’entrata : 7 Temperatura entrata: 30
potenza termica utile Bulbo umido all’entrata : 6 Temperatura uscita: 35 3.8
riscaldamento >35 kW o peratirs o
salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all'entrata: 20 4.3
' © P ' Bulbo umido all’entrata: 15 i
. Temperatura entrata: 30
salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 pete - N 4.3
Temperatura uscita: 35
L Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all’entrata: 20 -
acqua/aria o - . o 4.7
Temperatura uscita: 7 Bulbo umido entrata: 15
) Temperatura entrata: 30
acqua/acqua Temperatura entrata: 10 peratute ) 5.1

Temperatura uscita: 35




Le Pompe di Calore nel Conto Termico:

quantificazione dell’incentivo

Coefficiente di

Iy tor = Ci* Pn*Quf* 1-

COP

I

o . -
lncentivazione
Tipo di pompa di
calore Cop Denominazione c ciale Potenza termica utile | Coefficiente
Ambiente hinime Pn Ci
esterno/interno
S <35 KEW, 0,060
L . splitimultiplt =35 EW, 0,045
anaana - VREVRY <35kW, 0.120
: =35 kW, 0.045
- o =35 kW, 0.110
anaacqea anaacqua =35 KW, 0,045
Geotermiche suolo/aria a circui S3I5EW, 0.200
termiche suclofaniaa clrewto 5y m 8 T W, | 0.075
chivso e sviluppo verticale - —
=1 MW, 0.050
salamoia/aria 13 Geotermiche suolo/aria a circnito =35KW, 0.175
. chiuso e sviluppo orizzontale =35 kW, 0.055
Ge el lo/asi bi =35 kW, 0.160
otermic e suolo/aria con scambio a ST, T e 0.035
circuito aperto - —
=1 MW, 0.045
Ge i lo . <35 KEW, 0,200
otermiche 51_:_0 o/acqua a circuito 351W, = Pa = 1 MW, 0.075
chivse e sviluppo verticale ! —
=1 MW, 0,050
salamoia’ acqua 43 Geotermiche suolo/acgua a circuito S35EW, 0.175
q - chiuso e sviluppo cnizzontale =35KW, 0.055
Ge iche solo/ bi =35 KW, 0.160
otermic 2 et o O 35 KW, > P S 1MW, | 0,055
! =1 MW, 0.045
) - ) . s < 35KW, 0.160
ar 47 PdC ad di falda/
acqua/aria ad acqua aria T 35EW. 0.055
acqua‘acqua 51 PdC ad acqua di falda/‘acqua _ ;; :2:,: 3[1322

Energia
producibile

annualmente
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Le Pompe di Calore nel Conto Termico: i numeri

— Potenze e costi medi
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L. X o) PdC a gas PdC elettrica PdC geotermica v
“Attivita scolastiche o elettrica
Attivita mPotenza termica utile di impianto media installata

industriali/artigianali
mCosto unitario medio LCEuro/kWl

N.

. . Incentivi Incentivo Spese Spesa media
lnterventi1

totali CM€T medio [€/int] CM€d C€/int.1]

b4 0.427 b.EES 2.054 32.088
1.949 9,59 4.923 23.17 11.887
8-.109 25.219 3-119 57.k8 ?.113




